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病院における防火対策の徹底について 

 
去る２月９日深夜に徳島県鳴門市の病院において火災が発生しました（別紙参照）。 
現在、この火災の原因については鳴門市消防本部により調査が行われているところであり、

現時点では消防用設備の設置等についての法令違反は報告されておりませんが、本火災では、

病院における人的な防火体制が手薄となる夜間において出火し、死者１名、負傷者１３名と

いう多数の人的被害が発生しています。 
つきましては、貴職におかれましては、今後の立入検査等の機会において、病院における

出火防止対策の徹底及び避難誘導体制の確認等に十分ご配慮いただくとともに、必要に応じ、

「社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアル」（平成元年３月３１

日付け消防予第３６号）等を参考に指導を図られるようお願いします。また、各都道府県に

おかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、この旨周知するようお願いします。 
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徳島県鳴門市病院火災（第２報） 
 

消 防 庁 

平成２３年 ２月１０日 

１ ３ 時 ３ ０ 分 現 在 

１ 発生日時等 

発生時刻：平成２３年 ２月 ９日  （調査中） 

覚知時刻：平成２３年 ２月 ９日 ２３時２６分 

鎮火時刻：平成２３年 ２月１０日  ０時５６分 

 

２ 発生場所 

住  所：徳島県鳴門市撫養町立岩字元地２８０番地  

建物名称：岩朝病院 

用  途：病院（消防法施行令別表第一（６）項イ） 

 

３ 建物概要 

構造  ：耐火造 

階数  ：地上３階建て 

建築面積：７８０．９６㎡ 

延面積 ：２，０９７．９８㎡ 

  １階：７３４．６５㎡ 

  ２階：６７５．６２㎡ 

  ３階：６１７．９４㎡ 

  Ｒ階： ６９．７７㎡ 

焼損程度：調査中 

 

４ 死傷者等 

死者  ：  １人 

負傷者 ：１３人 重 症： ２人 

軽 症：１１人 

 

５ 火災原因等 

  詳細調査中 

 

６ 消防用設備等の設置状況 

  消火器具、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、誘導灯 

 

７ 防火管理の状況 

  防火管理者   ：選任済み 

  消防計画    ：作成済み 

  直近の消防訓練 ：平成２２年１０月２６日実施 

         

８ 消防庁の対応 

２月１０日（木） 

２時４８分：鳴門市消防本部から第１報受領をし、情報収集及び対応開始する。 
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