
 

 
平成２８年１２月９日 
消 防 庁 

 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達訓練の結果 

 

１１月２９日に実施した全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の情報伝達訓

練の結果を公表します。 

本訓練において情報を伝達できなかった団体については、直ちに原因究明、

改善等を求めているところであり、これらの団体等を対象に、来年２月に再訓

練を実施し、改善を確認する予定です。 

 

１ 実施日時 

  平成 28年 11月 29日（火） 午前 11時 00分 

 

２ 訓練の概況 

（１）概況 

  ①47都道府県及び 1,738市区町村が参加。 

②1,738市区町村のうち、1,577市区町村が実際に防災行政無線等の自動起

動を実施し、161市区町村が受信確認のみ実施。 

（２）訓練結果（速報値） 

   防災行政無線等の自動起動訓練 

① 情報を伝達できた団体※   1,553団体 

② 情報を伝達できなかった団体   24団体（別紙のとおり） 

・Ｊアラート関連機器で不具合があった団体  9団体 

（受信機又は自動起動装置の設定誤り等） 

・その他の機器で不具合があった団体    15団体 

（無線機器等の故障、メール送信機器の設定誤り等） 

※１以上の情報伝達手段が自動起動して放送等がなされた団体 

 

３ 消防庁の対応 

  情報を伝達できなかった団体については、直ちに原因究明、改善等を要請。 

情報を伝達できなかった団体等を対象に、来年２月に再訓練を実施し、改善

を確認する予定。 

 

 
（連絡先） 

消防庁国民保護・防災部防災課 

国民保護室、国民保護運用室 

担当：三枝補佐、池町係長、山﨑事務官、山田事務官 

TEL:03-5253-7551 FAX：03-5253-7543 



平成28年度Jアラート全国一斉訓練において情報を伝達できなかった市区町村

都道府県 市区町村 原　　　因

北海道 佐呂間町 登録制メール配信システム関連機器の設定誤り

宮城県 大和町 防災行政無線関連機器の設定誤り

宮城県 女川町 Jアラート関連機器の設定誤り

栃木県 那珂川町 Jアラート関連機器の故障

埼玉県 飯能市 Jアラート関連機器の故障

埼玉県 吉川市 Jアラート関連機器の設定誤り

埼玉県 伊奈町 防災行政無線関連機器の配線接触不良

東京都 杉並区 防災行政無線関連機器の配線接触不良

新潟県 柏崎市 防災行政無線関連機器の設定誤り

新潟県 刈羽村 Jアラート関連機器の設定誤り

岐阜県 海津市 防災行政無線関連機器の故障

愛知県 豊川市 Jアラート関連機器の設定誤り

愛知県 犬山市
市が契約している事業者が所有し、管理している登録制メール配信システム
関連機器の事業者による設定誤り

大阪府 岬町 Jアラート関連機器と防災行政無線関連機器間のケーブル不良

和歌山県 田辺市 Jアラート関連機器の設定誤り

和歌山県 紀の川市 Jアラート関連機器の設定誤り

福岡県 嘉麻市 Jアラート関連機器の設定誤り

福岡県 大牟田市

福岡県 柳川市

福岡県 みやま市

福岡県 遠賀町

佐賀県 鳥栖市

佐賀県 武雄市

鹿児島県 奄美市 防災行政無線関連機器の故障

市又は町が契約している財団が所有し、管理しているMCA無線（注）関連機器
の故障

　（注）MCA無線は、複数の通信チャンネルを多くの利用者が共用する法人向け業務用無線。

（別紙）
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